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1. Všeobecně:

1.1 Předmět projektu:

Tento projekt
insta1ace bytu č.
stupni RDS.

t .2 Podklady:

PoŽadav
Stavebn
Osobni
Čsľ 33
čslĺ 33

řeší
44v

v rámci stavebních úprav opravu ce1é el.
9.NP obytného domu vč. nového přívodu z RE9 ve

7.2.L
r.2.2

ky investora na projekt el-ektroinstalace
í půdorysy
prohlidka stavby
2000-5-51, ed.3, ČsN 33 2OOo_4_41' ed.3, Čsľĺ 13 611O
21'30 ed. 3, Čsm 33 2OoO-3 a souvisejicí platné Čsľ

r.2.3
r.2.4

2. Techn. popis:

2 .L Techn. data:

Rozvodná soustava
Vněj ší vlivy

ochrana před NDNČ

St. dodávky e1. energie
St. elektrízace bytu
rnsta]-. Výkon
x,Cinitel náročnosti
Výpočtový výkon
Předp. roční spotř. el.

základní automatíckým odpojenim od zdroje
: zvýšená - proudovým chráníčem
: a doplňujícim pospojováním

:B
:'7kW
:1
zlkW
en. : 21' MVüh/rok

: 1 PEN,
: Vněj ší

5I2.2.Ą

50Hz , 230V, TN-S
v1ivy jsou v souladu s článkem
Čsľĺ 33 2oo0-5-51 normální

Živých částí _ po1ohou, zábranou, krytím
ĹzoIaci
neŽivých části

koupe
SN 33

\7

(-

u
a
u

lně klasífikace zón dfe
2000-1-10I ed.2

2.2 Provedení elektroínstalace:
Stávající elektroměrový rozvaděč RE9 je osazen na chodbě 9.NP,stávajicí hlavní jistič LSN/7/B/25A je vyhovujicí vč. el. napojení

elměru vodiči CY.
Nový podruŽný povrchový p1astový rozvaděč RB44 pro napojeni e1.instalace bytů se napojí kabelem CYKY5Jx6ĺrm2 (zapojí se pôuźe jedná

fáze) a vodičem CYA6mm2 ž'z (uzemnění přepěťové ochrany)
z e1ektroměrového rozvaděče. Celá stávaj íci e1. insta]-ace v bytě bude
demontována. V bytě Se osadí nový plastový podruŽný rozvaděč Ŕgłł na
chodbě bytu u dveří. osvětleni v bytě se provede Žárovkovými svĹtidly
na poŽadovanou úroveň intenzity osvětlení dte charakterĺsĹĺľyjednot1ivých prostorů. Nová světelná ef. insta]-ace v bytě buäe
provedená kabe1y CYKY (CYMY) pod omítkou. Zásuvková el. insta]-ace Sepak provede kabely CYKY 3Jx2,5mm2 (CYKYLo) také pod omítkou.

Nástěnná svítid]-a budou insta]-ována ve výšce min. 2,25m nad,podlahou, €1. vypínače budou ĺnsta1ovány do výše I,2m. Zásuvky budou
insta]-ovány do výše 0,3m, v kuchyňské lince pak do výše 1m mińo



hořlavý podklad. V prostoru linky se provede ze světelného vývodunapojení pro svítídlo pod ]-inkou a bude se zd,e insta]-ovat sr.1tid]-os vypínačem. Zásuvky 230V pro sporák a pro myčku se umístí v prostoru
sporáku a myčky. V koupelně se osadí zásuvka 23Ov vedle umyvaäIa adáIe pak pro pračku v prostoru pračky na společně jištěný řývoo. Dvě
dvoj zásuvky v pokoj i budou s přepěťovou ochranou a všechńy ävoj zásuvkyv bytě budou se šikmou spodní zásuvkou. V koupelně je nutńo próvést
zvýšenou ochranu před NDNč doplňujícím pospoj ovánim- Ž'z vodičém CYA4mm2v trubkách pod omitkou dle Čstĺ 33 2ooo_]_]oI, ed'.2. Pospojováním sepropojí veškeré kovové předměty a potrubí a dá]_e se vooíč-vyvede do
rozvaděče RB2 na ochranný Žz vodič. V koupeIně a na WC budoú dá]-einstalovány ventilátory M1 a M'2 23Ov, 30Vü do výše min. 2,25m nadúrovní podlahy, které se napoj i ze světelného vývodu pro koupelnu.
Provedenou e]-. instalací v bytě je nutno podrobit výchozí revízi.

Veškeré činnosti prováděné dodavate]-em stavby budou prováděny v
souladu s vyhl. č. 48/7982 Sb. o bezpečnosti práce a technických
zaŤízení při stavebních pracich a souvisej icímí p1atnýmĺ Čsľĺ. -

2.3 Stavební práce

Zahrnuji vysekání a zazdéní kabe]-ového přivodu pro rozvaděč RB3B,
Vysekání, zazdéni a začistěni d,ráŽek pro kabely a krabice, základní
vymalování v místech sekáni. Stávající ochranné trubky ve stropech je
moŽno vyuŽít pro novou instaIaci. Pokud moŽno tak nové insta]-ačni
krabice insta]-ovat v místech původnich krabic. Při vytyčování tras
kabelů pro sekací práce (pokud je možno) je nutno se vyhnout betonovým
překIadům, komínu, veStavným skříním atp. Veškerý demontovaný materiá]-
je nutno ekologicky zlikvidovat.

2.4 Statické Posouzení k sekacím pracím v železobetonovém skeletu:

Nosný systém stávajícího bytového domu je Že]-ezobetonový,
ske1etový. Stěny tvoří přičky t1oušťky 6Omm a stropní konstrukcí
panely t1. 20Omm. HorizontáIni rozvody silnoproudu nn budou provedeny
V rozich v podlahách, resp. v dráŽkách u stropu (min. 150mm pod
stropem). Vertiká1ní rozvody budou kabely v drážkáďn h1oubky do 1cm
konstrukce pod omítku, prováděné frézovánim. osazeni krabic můŽe být
h]ouběji' cca 5Omm. Při provádění dráŽek v Že]_ezobetonu nebude dotčená
výztuŽ ! Takto provedené dráŽky nemaj i významný vliv na únosnost
nosných konstrukcí a není nutno provádět j iná opatřeni. Přívody ke
svět]-ům budou vedeny ve spárách mezi stropními pane1y nebo pod
omítkou. Při pouŽití dutínových pane1ů pak v dutinách s lokálními
otvory pro vývody k osvět]-ovacim tě]_esům. Dráž,ky v příčkách tl. 6Omm
je nutno provádět max. 10mm do hloubky a dbát zvýšenou pozornost,
jeIikoŽ přičky jĹŽ často vykazuji poruchy _ trhlíny a nestabi1ítu.
V případě výskytu poruch je nutno frézování přerušit a provést
náhradní trasu nebo pouŽít lišty. Je nutno v maximální miře vyuŽit
původních tras drážek, prostupů a otvorů pro krabice elektroinsta]-ace.



Seznam

Seznam příIoh
Technícká zpráva vč,. spec. materiáIu
Dispozice eI. ínstalace
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Specifikace materialu

1. Rozvaděč RB44 dle výkr. č. 3
2. MontáŽ rozvodnice do 50kg
3. Krab. přistr. pod omítku Rv68/I, KU68-1901
4. Krab. odbočná KR6B/1-903 zapoj. vč víka-=5. Zár. svít. malá bílá koule s armat. , BW LED
6. Zářivkové svít. s vypinačem SB11B
1. Kabel CYKY3Jx1,5mm2, pod om
B. Kabel CYKY3Jx2,5mm2, pod om
9. Kabel CYKY5Jx6mm2, pod om
10.Kabel CYKY4Ox1,5mm2, pod om
11. Kabel- CYKY2Ox1, 5mm2, pod om
12 . kabel- CYKYSJxI-, 5mm2, pod om
13.Vodič CY4mm2 vč. svorek pro dopln. pos.
14.Vodič CYA6mm2 Žz z RE

vojzás. s přep ochr 5592C_2349B1- pok
vojzás. 16A, 230v 55!2_2349 klasic
-pol spinač 3353-0t289 vč. rám
řepínač Ťaz 5 3353-05289 vč. rám
řepínač ŕaz 6 3353_06289 vč. rám
istič oEZ/I/B/25A do RE1
ropojeni v RE CY a odzkoušení provozu
ekání rýh v panel. zdí
ekání kapsy ve zdĹ 8x8x5cm

24.Pr,3'razy zdĹ
25.Zač.íśťování rýh a kapes
26 . Sádra
2'l .DemonĹáŽ, stávaj ící instalace
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2 B . odplombován
29.Výchozi rev
30. PodruŽné ne
31.Maltová smě
32. PodruŽný ma
33 . Venti1átor

nahlášení Ćy,z
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