LEGENDA VODA

STAVAJICI ROZVODY VODY

STAVAJCI ROZVODY POZARNI VODY, FEZN

DEMONTAZE POTRUBI V TRASACH NAVRZENYCH ROZVODU

STUDENA PITNA VODA, PP-R PN16, IZOLAGE 1)

TEPLA VODA, VICEVRSTVA PP-RCT S CEDIGOVYM VLAKNEM, IZOLACE 1)
CIRKULACE TEPLE VODY, VICEVRSTVA PP-RCT S CEDICOVIM VLAKNEM, IZOLACE 1)
POZARNI VODA, PP-R PN16

W( STAVAJICI KLOZET KOMBI, RV1/2” — DOPQJENO HADICKOU

U STAVAJICI UMYVADLO, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI UMYVADLOVA BATERIE NASTENNA /STOJANKOVA

SM STAVAJICI SPRCHOVA MISA, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI SPRCHOVA BATERIE NASTENNA

VA STAVAJICI VANA, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI VANOVA BATERIE NASTENNA

DJ STAVAJICI DREZ JEDNODUCHY, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI DREZOVA BATERIE NASTENNA /STOJANKOVA

H STAVAJICI HYDRANT €52

RV ROHOVY VENTIL KULOVY 1/2"x3/8"

RVP ROHOVY VENTIL PRACKOVY SE ZPETNOU KLAPKOU 1/2"x3/4”

KK KULOVY KOHOUT, R250W

VK KULOVY KOHOUT VYPOUSTECI, R608

w VYVAZOVACI VENTIL, DN10 KVS = 1,33 M3/H

IV EA ZPETNY VENTIL KONTROLOVATELNY, TYP EA

— - -— PEWNY BOD

— -5 --—  KLUZNE ULOZENI

— o =M—..—  KOMPENZASNI SMYCKA

POZNAMKA:

1) POTRUBI SV IZOLOVANE DLE CSN 75 5409, POTRUBI TV A TV~C DLE §5, VYHL. €. 193/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ POPIS.
2) PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE CSN 730810 CL. 6.2.1 UTESNENIM PROSTUPU PROTIPOZARNI PENOU, NEBO
DOBETONOVANIM A UTESNENIM PROTIPOZARNI MANZETOU ZE SPODNI STRANY.
3) BYTOVE VODOMERY — STAVAJICI S DALKOVYM ODECTEM

4) STOJANKOVE BATERIE DOPOJENY OD RV HADICKAMI

KOTVEN( POTRUBI:

LEZATE POTRUBI WNITRNIHO VODOVODU V 1.PP BUDE ULOZENE VOLNE NA STAVAJICICH ZAVESECH A ZLABECH.
SVISLE POTRUBI ULOZENE V OBJMKACH MP-HI (PB) A MP-U-G (KU), V PROSTUPECH ULOZENO KLUZNE.
V BYTOVYCH JEDNOTKACH V INSTALACNI SACHTE VOLNE, V KUCHYNI V OBJMKACH PO STENE.
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