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VOLNA KOMPENZACNI DELKA

TV: LB=735
1 PP TV-C: LB=520 3x VK1/2"
22.900 2x KK 5/4"
— W 3/8"

$20x2,8TI40

940x5,5T150 "

®L0x5,5TI13

3x VK1/2"
2x KK 1/2"
W 3/8"

$20x2,8TI40

020x2,8TI40 “:1,

$20x2,8TI13

VOLNA KOMPENZACNI DELKA

$20x2,8TI40
9L0x5,57150 -1,

V: LB=735

TV-C: 1B=520  3x VK1/2"
2x KK 5/4
W 3/8"

$40x5,5T113

VOLNA KOMPENZACNI DELKA

TV: LB=660

V-C: 1B=520  3x VK1/2"
2x KK 1"
W 3/8"

$20x2,8TI40
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LEGENDA VODA

=———= "= STAVAJIC| ROZVODY VODY
— = —  STAVAJCI ROZVODY POZARNI VODY, FEZN
DEMONTAZE POTRUBI V TRASACH NAVRZENYCH ROZVODU
—-—+—-— STUDENA PITNA VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
_——— —  TEPLA VODA, VICEVRSTVA PP-RCT S CEDICOVYM VLAKNEM, IZOLACE 1)
—— — -+ ——  CRKULACE TEPLE VODY, VICEVRSTVA PP-RCT S CEDICOVYM VLAKNEM, IZOLACE 1)
- —— —  POZARNI VODA, PP-R PN16

W( STAVAJICI KLOZET KOMBI, RV1/2" — DOPOJENO HADICKOU

U STAVAJICI UMYVADLO, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI UMYVADLOVA BATERIE NASTENNA/STOJANKOVA

SM STAVAJICI SPRCHOVA MISA, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJICI SPRCHOVA BATERIE NASTENNA

VA STAVAJICI VANA, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJIC/ VANOVA BATERIE NASTENNA

DJ STAVAJICI DREZ JEDNODUCHY, ZAPACH. UZAVER, ODPADNI VENTIL,
STAVAJIC DREZOVA BATERIE NASTENNA /STOJANKOVA

H STAVAJICI HYDRANT €52

RV ROHOVY VENTIL KULOVY 1/2"x3/8"

RWP ROHOVY VENTIL PRACKOVY SE ZPETNOU KLAPKOU 1/2"x3/4"

KK KULOVY KOHOUT, R250W

VK KULOVY KOHOUT VYPOUSTEC!, R608

w VYVAZOVACI VENTIL, DN10 KVS = 1,33 M3/H

IV EA ZPETNY VENTIL KONTROLOVATELNY, TYP EA

— - -— PEWY BOD

— -5 --—  KLUZNE ULOZENI

= =M.~ KOMPENZACNI SMYCKA

POZNAMKA:

1) POTRUBI SV IZOLOVANE DLE CSN 75 5409, POTRUBI TV A TV-C DLE §5, VYHL. C. 193/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ POPIS.
2) PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE CSN 730810 CL. 6.2.1 UTESNENIM PROSTUPU PROTIPOZARNI PENOU, NEBO

DOBETONOVANIM A UTESNENIM PROTIPOZARNI MANZETOU ZE SPODNI STRANY.
3) BYTOVE VODOMERY — STAVAJICI S DALKOVYM ODECTEM
4) STOJANKOVE BATERIE DOPOJENY OD RV HADICKAMI

KOTVEN POTRUBI:

LEZATE POTRUBI WNITRNIHO VODOVODU V 1.PP BUDE ULOZENE VOLNE NA STAVAJICICH ZAVESECH A ZLABECH.
SVISLE POTRUBI ULOZENE V OBJMKACH MP-HI (PB) A MP-U-G (KU), V PROSTUPECH ULOZENO KLUZNE.

V BYTOVYCH JEDNOTKACH V INSTALACNI SACHTE VOLNE, V KUCHYNI V OBJMKACH PO STENE.

NASTAVENI VYVAZOVACIHO VENTILU NA PATE STOUPACKY
QOZNACENI STOUPACKY | Np VYVAZOVACIHO VENTILU [-]
1 210
2 212
3 21
4 1,97
5 1,83
6 2,00
6a 1,66
TLOUSTKA IZ0LACE [MM] 7 20
" 8 1,80
TV+TV-C - IZOLACNI POUZDRO Z MW,
SV - 1Z0LAENT TRUBICE PE POVRCHOVA (PRAVA AL FOLI s 170
DIMENZE | SAMOSTATNE / V SOUBEHU S TV+CTV VOLNE / V SACHTE 10 167
POTRUBI (DLE €SN 75 5409) (DLE VYHL. €. 193/2007 Sb) 1 1,63
920 9/ 7 40/ 20 12 167
13 171
825 9/ 13 30 /20
14 1,62
$32 9/ 13 L0/ 20 15 1,61
840 9/ 13 50 / 20 16 1,60
$50 9/ 13 40 /20 17 1.60
18 1,99
63 9/ 13 40 /20 19 160
875 9/ 13 - 20 161
Vypracoval Kontroloval Zodpovédny projektant
. ENERGETING.CZ, s.r.o.
BLAZEK ING. CZERNIK ING. CZERNIK sidlo: 739 59 Sffitez ¢. 252

Investor MESTO BOHUMIN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMIN

Misto PODEBRADOVA 124, 125, 126, NOVY BOHUMIN, 735 81 BOHUMIN

provoz: Prazska 1377/1, 737 01 Cesky Tésin
IC: 25871862 DIC: CZ25871862
tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080

staba REKONSTRUKCE ROZVODU VODY A SPLASKOVE KANALIZACE,
BYTOVY DUM PODEBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMIN

C. zakazky |Zména |Datum vydani

005/25 |A |2025-03-17

Profesni cast

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Druh dokumentu

Utel vydanf | Cislo dokumentu

DPS CZ-2-036-25

Nazev

SVISLE SCHEMA VODOVODU I

MéFitko List
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